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EKO-LAB Zamberk spol. s r.0., Zemédgélska 1004, 564 01 Zamberk ",
Zkugebnf laboratoF ¢.1254 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Protokol o zkousce ¢. 1379-V-2024/J

Zakaznik:

Vzorek ¢islo:
Material:

Popis vzorku:
Odbér vzorku:

Datum odbéru:
Vzork.postup:

Obec Polom
Polom 34
517 41 Kostelec nad Orlici

1379-V
Pitna voda - vodovodni fad - kraceny rozbor

Polom €p.12 - kuchyn - diez

ZL EKO-LAB Zamberk spol. s r.0., Miroslav Linhart
30.9.2024 14:20 -14:30
(A)-SOP 751 (CSN ISO 5667-5)

List (“:l'slo:o 1
Pocet listu:1

Datum prijmu: 30.9.2024 Datum provedeni zkousky: 30.9.2024 - 15.10.2024

Parametr Vysledek Jednotka Vyhl.Mzd Nejistota Dle

252/2004 Sh meéreni metodiky

Dusi¢nany ( NO3-) <5.0 mg/| 50 NMH - (A)- SOP 513 (Metodika URVJT)
Dusitany (NO2-) <0.03 mg/| 0.50 NMH - (A)- SOP 508 (CSN EN 26777)
Amonné ionty (NH4+) <0.02 mg/| 0.50 MH - (A)- SOP 509 (CSN 1SO 7150-1)
pH 7.37 6.5-9.5 MH 0.1 (A)- SOP 522 (CSN ISO 10523)
Konduktivita 33.4 mS/m 125 MH 3% (A)- SOP 510 (CSN EN 27888)
CHSK-Mn <0.80 mg/l 3.0 MH - (A)- SOP 549 (CSN EN 1SO 8467)
Zelezo (Fe) <0.001 mg/| 0.20 MH - (A)- SOP 536 (CSN EN 1SO 11885)
Koliformni bakterie 0 MPN/100 ml 0 MH - (A)- SOP 643 (CSN EN 1SO 9308-2)
Escherichia coli 0 MPN/100 ml 0 NMH - (A)- SOP 643 (CSN EN ISO 9308-2)
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/200ml 0 NMH - (A)- SOP 603 (CSN EN 1SO 7899-2)
Pocty kolonii pfi 22°C 0 KTJ/ml 200 MH - (A)- SOP 611 (CSN EN ISO 6222)
Pocty kolonii pfi 36°C 0 KTJ/ml 40 MH - (A)- SOP 611 (CSN EN 1SO 6222)
Barva (436 nm) <2.5 mg/l Pt 20 MH - (A)- SOP 551 (CSN EN SO 7887)
Chlér volny* 0.20 mg/l 0.30 MH 4% (A)- SOP 542 (Navod setu HACH)
Chut™* Prijatelna PFijatelnd MH - (A)- SOP 551 (SN 75 7340)
Pach* Prijatelny PFijatelny MH - (A)- SOP 551 (SN 75 7340)
Teplota* 16.7 °C 8 - 12 DH 0.1 (A)- SOP 550 (CSN 75 7342)
Zakal ( ZFn) 0.04 ZF(n) 5 MH 15%  |(A)- SOP 552 (CSN EN ISO 7027-1)

Hodnoceni: vzorek je ve shodé s mezi danou vyhlaskou €. 252/2004 Sh.

Nejistota méreni neni zapoctena ve vyroku o shodé.
Vysvétleni zkratek: NMH-nejvy$Si mezni hodnota, MH-mezni hodnota, DH-doporucena hodnota

(A)-zkouska v rozsahu akreditace, (N)-zkouska mimo rozsah akreditace,(S)-zkouska zajisténa ext.poskytovatelem.

Zkousky provadéné mimo prostory zkuSebni laboratofe jsou oznaceny hvézdickou.

Vysledky zkousek plati pro zkouseny vzorek. Protokol mdze byt reprodukovan bez pisemného souhlasu jeding cely. Zkousky jsou provedeny na adrese
uvedené v hlavi€ce protokolu, mimo zkousek ozna¢enych symbolem (S).

Vysledky zkouSek jsou uvadény s nejistotou stanoveni vyjadfenou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2 (pro hladinu vyznamnosti 95%).

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani, ktera je k dispozici na vyZadani u manazera kvality ZL.

U vysledkd chemickych zkousek pod mezi stanovitelnosti se nejistota méreni neuvadi.

U mikrobiologickych zkousek, kde je vysledek vyjadfen jako méné nez (<) nebo jako vice nez (>), se nejistota méfeni neuvadi.

Datum vydani: 15.10.2024

Vydal:

konec protokolu

Hana FiSerova
vedouci ZL




